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I    ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
 

 
 На основу члана 38.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) 
и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 73/2019.) као: 

 
 
 

О Д Г О В О Р Н И   У Р Б А Н И С Т А 
 
 

 за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта трафостаница    
ТС 10/0,4  kV ‘’ Љуба Дидић ‘’ на КП бр. 3555/45 у КО Сокобања, на углу улица 
Светозара Марковића и Десанке Максимовић, одређује се: 

 
 
         Братислав Илић, дипл.инж.арх....................(број лиценце ИКС) 200 1186 09 
 
 
 
 

Пројектант: ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА '' AVS-INŽENJERING''                            
САША ДАМЊАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК            
СОКОБАЊА, ДРАИНЧЕВА 11 

 
 
 
  

 Одговорно лице:   Саша Дамњановић 
 
 Печат:   Потпис: 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Број техничке документације:       23/2022 
Место и датум: Сокобања 17.02.2022. год. 
 
 



 
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
 
 На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) 
и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник 
РС”, бр. 73/2019.) као: 

 
 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 
 
 

 за израду Идејног архитектонског решења које је део 
Урбанистичког пројекта за изградњу објекта трафостаница ТС 10/0,4  kV               
‘’ Љуба Дидић ‘’ на КП бр. 3555/45 у КО Сокобања, на углу улица Светозара 
Марковића и Десанке Максимовић, одређује се: 

 
 
         Саша Дамњановић, дипл.инж.грађ..............(број лиценце ИКС) 317 R155 18 
 
 
 
 

Пројектант: ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА '' AVS-INŽENJERING''                            
САША ДАМЊАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК            
СОКОБАЊА, ДРАИНЧЕВА 11 

 
 
 
  

 Одговорно лице:   Саша Дамњановић 
 
 Печат:   Потпис: 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Број техничке документације:       23/2022 
Место и датум: Сокобања 17.02.2022. год 
 

 



ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

Одговорни урбаниста Урбанистичког пројекта за објекта трафостаница           ТС 
10/0,4  kV ‘’ Љуба Дидић ‘’ на КП бр. 3555/45 у КО Сокобања, на углу улица Светозара 
Марковића и Десанке Максимовић, 

 

Братислав Илић, дипл.инж.арх. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом о планирању и 
изграњи и Прописима донетим на основу Закона о планирању и 
изградњи 

2. Да је урбанистички пројекат израђен у складу са важећим планским 
документом – Планом генералне регулације подручја Сокобања 

 

 

Одговорни урбаниста:  Братислав Илић, дипл.инж.арх. 

 

Број лиценце:   200 1186 09 

 

  Печат:   Потпис: 
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ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

Одговорни пројектант Идејног архитектонског решења које је део Урбанистичког 
пројекта за изградњу објекта трафостаница ТС 10/0,4  kV  ‘’ Љуба Дидић ‘’ на КП бр. 
3555/45 у КО Сокобања, на углу улица Светозара Марковића и Десанке Максимовић, 

 

Саша Дамњановић, дипл.инж.грађ. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

3. Да је Идејно архитектонско решење које је део урбанистичког пројекта 
израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима 
струке; 

4. Да је Идејно архитектонско решење које је део урбанистичког пројекта 
израђено у складу са важећим планским документом – Планом 
генералне регулације подручја Сокобања 

 

 

Одговорни пројектант:  Саша Дамњановић, дипл.инж.грађ. 

 

                Број лиценце:   317 R155 18 

 

  Печат:   Потпис: 

 

                                

  
 

 
Број техничке документације:       23/2022 
Место и датум: Сокобања 17.02.2022. год. 

 





























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.  ОПШТИ ДЕО 
 
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 
У складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 

72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 
132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) урбанистички пројекат се 
израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, 
за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко -архитектонске разраде локација. 

 
Предметна локација се налази у обухвату Плана генералне регулације 

подручја Сокобања („Сл.општине“, бр. 22/2018) и Измена и допуна плана 
генералне регулације подручја Сокобања („Службени лист оштине“, бр.31/21). 
 

Наведеним планским документом, правилима уређења за 
електроенергетску инфраструктуру предвиђено је да уколико се појаве 
инвеститори за градњу објеката са великом захтеваном снагом, 
дозвољено је градити и друге ТС, а које у тренутку израде плана није 
било могуће предвидети на основу планова надлежне 
електродистрибуције, уз израду урбанистичког пројекта. 

 
 
 
1.2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Основ за израду Урбанистичког пројекта представља: 

 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. број 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 81/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. број 
32/2019) 

 План генералне регулације подручја Сокобања („Службени лист 
оштине“, бр.22/18) 

 Измене и допуне плана генералне регулације подручја Сокобања 
(„Службени лист оштине“, бр.31/21). 
 
 
1.3. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА  
 
Урбанистичким пројектом обухваћена је грађевинска парцела број 3555/45 

К.О.Сокобања 
Површина у оквиру границе Урбанистичког пројекта је 471м2, односно 430м2 

без дела предвиђеног за проширење регулације улица. 
Граница Урбанистичког пројекта приказана је на свим графичким прилозима. 
 
 



 

1.4. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Локација обухваћена овим Урбанистичким пројектом налази се на територији 
општине Сокобања, у насељу Царина, на углу улице Светозара Марковића и улице 
Десанке Максимовић.    

 
Предметна парцела је неизграђена и у јавној је својини Општине Сокобања. 

Планским документом је дефинисано да планиране ТС треба лоцирати на јавној 
површини са приступним путем за теретно возило, што наведена парцела 
испуњава.  

Општина Сокобања се у свом одговору од 05.11.2021. године, на захтев 
инвеститора, за измену локације за постављање будуће ТС 10/0,4kV „Љубе 
Дидића“, сагласила  са предложеном локацијом. До измене локације за 
постављање планиране ТС дошло је због неусаглашености локација предвиђених 
планом „Електродистрибуције Србије“ и Планског документа општине Сокобања, 
где је након израде катастраско-топографског плана установљено да је на 
предметној локацији планирана изградња кружног тока. 

 
На простору у границама Урбанистичког пројекта нема заштићених 

природних добара, флоре и фауне, као ни непокретних културних добара. 
 

 
1. предметна локација-ортофото снимак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.5. КОМУНАЛНА МРЕЖА-ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

Водовод и канализација 
На предметној локацији, а у складу са условима надлежног ЈКП „Напредак“ из 

Сокобање, постоје изграђене трасе водоводне мреже, које нису уцртане у катастру 
водова и не зна се њихов тачан положај.  

Према издатим условима, инвеститор се обавезује да пре почетка изградње ТС, 
ископа ров око предвиђене локације за постављање, дубине 1,3м ради утврђивања 
да ли има постојеће мреже у том делу. Уколико се утврди да постоји изграђена 
инфраструктура у контролном рову, потребно је да се инвеститор обрати 
надлежном предузећу ради измештања постојећих цеви.  

 
Електроенергетска мрежа 
Условима ЕПС Дистрибуције, за повезивање новопројектоване ТС на 10кV 

мрежу насаља, потребно је изградити двоструки 10кV кабловски вод од спојница 
које се уграђују на 10кV кабловском воду ТС 10/0.4кV “Царина 1” - ТС 10/0.4кV 
“Царина 6” до будуће ТС 10/0.4кV “Љубе Дидића”, кабловима XНЕ 49-А 2x (3x150) 
мм2. Кабловске спојнице на воду ТС 10/0.4кV “Царина 1” - ТС 10/0.4кV “Царина 6” 
уградити на месту најближем парцели 3555/45 на којој се гради нова ТС. 

  
ТК мрежа 
У складу са условима Телекома Србија, и достављеном ситуационом плану у 

прилогу, констатује се да кроз саму парелу не пролази постојећи ТК кабл, који је 
приказан у ПГР подручја Сокобања, што се види из издатих података за израду 
урбанистичког пројекта.   

Постојећи ТК оптички кабл пролази северном страном парцеле, паралелно са 
улицом Светозара Марковића, као и кроз регулацију улице Десанке Максимовић. 

Инвеститор је дужан да радове изведе у односу на постојеће ТК објекте. 
Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања. 

Приликом израде пројекта и током извођења радова посебно водити рачуна да 
минимална растојања између трасе новопројектованог ЕЕ кабла и постојећих 
телекомуникационих објеката износи: 

-забрањено је полагње у земљу телекомуникационих и електроенергетских 
каблова у поретку једни поред других. 

-хоризонтална удаљеност најближег ТТ и најближег ЕЕ кабла напона до 10кV 
мора да износи најмање 50цм на деоници приближавања. Ако се ова удаљеност не 
може одржати, на тим местима ЕЕ каблове треба поставити у гвоздене цеви, а ТТ 
у бетонске блокове, односно азбесно-цементне, ПВЦ или ПЕ цеви. За напоне преко 
250V према земљи, електрични каблови треба да буду уземљени на свакој 
спојници деонице приближавања. 

-хоризонтална удаљеност најближег ТТ и најближег ЕЕ кабла напона преко 
10кV мора да износи најмање 1м. Уколико се ова удаљеност не може постићи треба 
применити заштитне мере, с тим да уземљење ЕЕ кабловабуду на спојницама. 
Уземљивач мора да буде удаљен од ТТ кабла најмае 2м. 

-ако се ТТ и ЕЕ каблови укрштају, угао укрштања треба, по правилу, да буде 
90°, али не сме бити мањи од 45°. У изузетним приликама он се може смањити на 
30°,  с тим што се мора посебно образложити. 



 

-вертикална удаљеност на месту укрштања између најближег ТТ и најближег 
ЕЕ кабла мора да износи 30цм за ЕЕ каблове напона до 250V према земљи, а 50цм 
за ЕЕ каблове напона преко 250V. 

-ако се вертикална удаљеност од 50цм не може одржати, каблове на месту 
укрштања треба поставити у заштитне цевидужине 2м до 3м. И у овом случају 
вертикална удаљеност не сме бити мања од 30цм. Заштитне цеви за ЕЕ каблове 
треба да буду од добро проводљивог материјала, а за ТТ каблове од лоше 
проводљивог материјала. 

 
Зашиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре 

почетка било каквих грађевинских радова. 
 

 
1.6. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ 
 
Стечене урбанистичке обавезе у тренутку израде овог Урбанистичког пројекта 

произилазе из Плана генералне реглулације подручја Сокобања („Службени лист 
оштине“, бр.22/18), и Измена и допуна плана генералне регулације подручја 
Сокобања („Службени лист оштине“, бр.31/21). 

 
Извод из Плана генералне регулације подручја Сокобања:  
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
Планско подручје Сокобања поседује одговарајуће електроенергетске објекте 

који задовољавају потребе постојећих потрошача. Планско подручје се напаја 
елекричном енергијом на напонско нивоу 35кВ преко ТС 35/10кВ „Сокобања” 
инсталисане снаге 2х8МВА. Трафостаница 35/10кВ је повезана надземним 
110(35)кВ водом који је у надлежности ЈП „Електромрежа Србије” из правца 
Алексинца. Далековод тренутно ради под напоном 35кВ, изграђен је на челично – 
решеткастим стубовима са Ал-ч проводницима 240мм2 и служи за напајање 
општине Сокобања.  

Према Плану развоја преносног система за период од 2017. године до 2026. 
године и Плану инвестиција планирана је изградња нове ТС 110/35/10кВ 
Сокобања која ће бити повезана на постојећи Д 110кВ бр. 1201 Алексинац – 
Сокобања и који ће бити преведен за рад под напоном 110кВ.  

 
Нисконапонска мрежа 0,4кВ у ужем делу града и у стамбеним насељима са 

колективним становањем је изведена подземно, док је у насељима са мањом 
густином становања углавном надземна изведена голим Ал-ч проводницима или 
самоносивим кабловским снопом типа X00/О-А. 
 

Правила уређења 
 
Плановима развоја електродистрибутивне мреже на подручју Огранка 

„Електродистрибуција Зајечар“ предвиђене су инвестиције на изградњи више ТС 
10/0,4кВ. За све планиране ТС 10/0,4кВ потребно је планом резервисати локације, 
као и коридоре за прикључне водове 10кВ. 

 
Поред побројаних планираних ТС 10/0,4кВ, за које су до сада дати услови или 

је указана потреба, уколико се појаве инвеститори за градњу објеката са великом 
захтеваном снагом, биће потребно градити и друге ТС, а које у тренутку израде 



 

плана није могуће предвидети на основу планова надлежне електродистрибуције 
и уз израду урбанистичког пројекта. 

Могуће је укидање надземних водова 10кВ изведених голим Ал-ч 
проводницима (Извод Источна села, Извод Западна села, ДВ према Озрену, 
Индустријски вод, ДВ за Ртањску) на деоницама кроз град, уз услов да се изграде 
кабловски водови на тим деоницама и реши напајање свих ТС 10/0,4кВ које се 
напајају са ових водова. 

У делу планског подручја Сокобање ограничена је изградња објеката због 
близине постојећих надземних водова 110кВ, 35кВ и 10кВ који туда пролазе. 

Постојеће ТС 10/0.4кВ на планском подручју су правилно распоређене и 
задовољавају потребе широке потрошње. По потреби се могу реконструисати или 
заменити трафостаницама већих снага чиме ће се обезбедити: 

– недостајућа електрична енергија до краја планског периода 
– повећати безбедност и квалитет напајања електричном енергијом. 
У наредном периоду, очекује се раст потрошње ел.енергије у појединим 

новопланираним стамбеним и индустријским зонама, као и за потребе напајања 
новопланираних јавних објеката и објеката који значајно повећавају снагу и 
потрошњу електричне енергије. Број и локације новопланираних ТС 10/0,4кВ 
треба бирати према енергетским потребама објеката који се планирају, а у складу 
са савременим стандардима потрошње енергије по м2 објекта, броју корисника, т.ј. 
захтевима индустрије.  

ТС 10/0,4кВ треба градити као слободностојеће, типске, монтажно бетонске, 
снаге 1х630 или 2х630кВА, лоциране на јавној површини са приступним путем за 
теретно возило. ТС 10/0,4кВ се могу градити и у објекту уколико се користе 
искључиво за напајање тог објекта. Димензије најчешће примењиваног типа 
МБТС 10/0,4кВ за градске средине су орјентационо 3 x 4м, без тротоара и 
уземљивача. Разводно постројење 10кВ сваке ТС треба да има најмање две водне 
ћелије, по потреби мерну ћелију и једну или две трафо ћелије. Такође, треба 
обезбедити могућност даљинског командовања расклопном опремом у разводним 
постројењима 10кВ сваке ТС. 

Кабловске петље 10кВ треба формирати тако да се обезбеди двострано 
напајање сваке ТС 10/0,4кВ повезивањем на исти извор или међуповезним 
водовима између ТС 110/35/10кВ и ТС 35/10кВ, са што мање или без чворних ТС. 
Користити каблове типа XХЕ 49-А 4x(1x150)мм2, 10кВ положене у снопу. Трасе 
каблова треба да буду у јавној површини, у тротоарском делу саобраћајница, 
непрекидно доступне ради евентуалног отклањања кварова. Каблове полагати у 
земљане ровове на дубини 0,8м у слоју ситнозрнасте земље или песка. На местима 
где се очекује повећано механичко напрезање каблове полагати у кабловску 
канализацију. Паралелно са енергетским кабловима 10кВ треба положити и ПВЦ 
цев Ø 40 и оптички кабал са 24 влакна за потребе даљинског управљања. При 
пројектовању и изградњи саобраћајница водити рачуна да се на потребним 
местима остави довољан број кабловских канала за каблове свих напонских нивоа, 
како би се касније избегло прекопавање. 

У ванградском делу подручја дозвољено је антенско напајање ТС 10/0,4кВ и 
10кВ мрежа може бити изведена као надземна. 
 
 
 
 
 
 



 

2. ОПИС РЕШЕЊА ГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 

2.1. УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 
ПАРЦЕЛУ 

 
Урбанистичким пројектом обухваћена је парцела број 3555/45 К.О.Сокобања, 

укупне површине 471м2, односно 430м2 без дела предвиђеног са проширење 
регулације саобраћајница. 
 
        ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА  
Габарит објекта ТС је 2.31м x 3.21м 
Бруто површина објекта ТС је 7.41 м2 
 
Индекс заузетости 7.41/ 430 x 100 = 1,72 %   
Индекс изграђености 7.41/ 430 =  0,0172 
Висинска регулација:    објекат ТС је приземан 
                                      висина објекта ТС је 1.97м 
                                      висина од ободне стазе је 2.15м 
Под парковским зеленилом и мобилијаром је 315,80 м2 
Под уређеним зеленилом око објекта ТС је 78,00 м2 
Под тротоаром и уређеним прилазом је 11,37+17,73=29,10 м2 
Површина дела парцеле која је предвиђена за проширење улице је ~ 40,7 м2. 
Укупна површина парцеле 471 м2. 
        
ОСТВАРЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ / УПОРЕДНИ ПОДАЦИ 

Урб.параметри ПГР остварено 

Намена 
СТАНОВАЊЕ 

СРЕДЊЕ 
ГУСТИНЕ 

Породично и 
вишепородично 

становање 

Трафо станица 
10/0.4kV 100% 

Минимална површина 
парцеле 

Породично становање 
300м2 

 
Вишепородични 

објекти 
600м2 

430м2 
 

% заузетости макс 40% 7,41 / 430 = 1,72% 

% зелених површина мин 25% 393,80 / 430 = 91,58% 

Спратност 

Породично становање 
П+1+Пк 

 
Вишепородични 

објекти 
П+2+Пк 

П 

Број паркинг места 1ПМ на једну стамбену 
јединицу 

за изградњу објекта ТС није 
потребно предвидети посебно 

ПМ 

                         
 



 

2.2. РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА 
 
ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА 
 
Регулациона линија је линија која раздваја површину одређене јавне намене 

од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.  
Грађевинска линија је линија на, изнад и испод површине земље и воде до које 

је дозвољено грађење основног габарита објекта. Грађевинска линија ограничава 
зону грађења. 

Положај регулационих и грађевинских линија дефинисан је Планом 
генералне регулације, графичким прилогом бр.3: „Нивелационо - регулациони 
план“, и приказан у графичким прилозима урбанистичког пројекта. 

 
Положај грађевинских линија и висинска регулација одређују се према задатој 

регулацији, у складу са Планом датим општим и посебним правилима грађења. 
Објекат је постављен унутар зоне ограничене задатим грађевинским линијама, на 
прописаном растојању од суседних објеката и граница парцела. 

 
Урбанистичким пројектом се на предметној парцели планира изградња 

објекта ТС 10/0,4кV, према условима надлежне ЕПС Дистрибуције. 
  
Тачан положај објекта са релевантним удаљењима од регулационих линија и 

суседних објеката приказан је на графичком прилогу “Регулационо-нивелационо 
решење локације”. 

 

 
             3.саобраћајно и регулационо решење из ПГР подручја Сокобања 
 

 
У складу са планским документом, а што се види на прилогу 3. ПЛАН 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ, део предметне парцеле захвата 
планирано проширење регулације улице Светозара Марковића и Десанке 
Максимовић.  



 

Предвиђено проширење је приказано на графичким прилозима 
урбанистичког пројекта. 

Предметна парцела је у јавној својини општине Сокобања, као и део који је 
планиран за површину јавне намене, тј. изградњу саобраћајнице. 

 
 
ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ 
Предметна парцела има директан приступ на две улице и то улицу Светозара 

Марковића (к.п.бр. 3554 К.О.Сокобања-јавна својина општине) и улицу Десанке 
Максимовић (к.п.бр. 3542/5 К.О.Сокобања- јавна својина општине. 

 
У складу са условима прописаним Планским документом дозвољени тип 

изградње објекта је слободностојећи и прекинути низ.  
У складу са чланом 23. Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/15) када објекат не додирује ни 
једну линију грађевинске парцеле, положај објекта на парцели је слободностојећи. 

У складу са ПГР подручја Сокобања, поглављем 3.2.2. Општа правила 
регулације-Правила за положај објекта на парцели, дефинисано је да у односу на 
суседне парцеле објекти могу бити постављени: 

-слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске 
парцеле. 

Како планирани објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле, 
положај планираног објекта је слободностојећи. 

Растојање слободностојећег објекта на делу бочног дворишта и линије суседне 
грађевинске парцеле је 1,5 m. Удаљење слободностојећег објекта од суседних 
објеката је минимум ½ висине вишег објекта. 

 
 

2.3. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 
Према пројектном задатку инвеститора, пројектован је објекат ТС 10/0.4кВ, за 

пренос и дистрибуцију електричне енергије у насељу, за потребе изградње објеката 
велике захтеване снаге. 
 

Према Правилнику о класификацији објеката (“Сл.гласник РС”, бр.22/2015), 
објекат се сврстава у категорију Г, класификациони бр. 222420 - “Локалне 
трансформаторске станице“. 
 

Објекат је пројектован као слободностојећи. Положај објекта на парцели и 
релевантна удаљења приказани су на ситуационом плану. Објекат је постављен у 
складу са условима терена и организацијом парцеле. Приступ објекту је предвиђен 
из улице Светозара Марковића и улице Десанке Максимовић. 
 

Планирано је поставити компактну монтажно бетонску трансформаторску 
станицу 10/0,4 кV крајње снаге до 1000 кVА тип ЕББ - КТС 1, производње 
предузећа „Електроизградња Бајна Башта“ д.о.о. или одговарајућа. Објекат 
трафостанице се изводи као слободностојећи полуукопани објекат монтажног 
типа, састављен од префабрикованих армиранобетонских елемената марке МБ 40: 
компактни темељни део (водонепропусно А.Б. корито за смештај трансформатора) 
са зидовима и кров, чиме је омогућена брза и лака монтажа. Врата и жалузине су 
израђене од елоксираног алуминијума. 



 

 
Трафостаницу опремити расклопним блоком 10 кV за унутрашњу монтажу са 

изолацијом од гаса СФ6, трансформатором 10/0,4 кV/кV максималне снаге до 
1000кVА и нисконапонским разводним постројењем 0,4 кV. 
 

2.4. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 
ЕЕ мрежа 
према техничким условима „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ“ Огранак 
„Електродистрибуција Зајечар“, бр. 20700-Д-10.08-334385/2-2021 од 
09.12.2021.г, који су саставни део  документације урбанистичког пројекта. 

 
Условима ЕПС Дистрибуције, за повезивање новопројектоване ТС на 10кV 

мрежу насаља, потребно је изградити двоструки 10кV кабловски вод од спојница 
које се уграђују на 10кV кабловском воду ТС 10/0.4кV “Царина 1” - ТС 10/0.4кV 
“Царина 6” до будуће ТС 10/0.4кV “Љубе Дидића”, кабловима XНЕ 49-А 2x (3x150) 
мм2. Кабловске спојнице на воду ТС 10/0.4кV “Царина 1” - ТС 10/0.4кV “Царина 6” 
уградити на месту најближем апрцели 3555/45 на којој се гради нова ТС. 
 
 

2.5. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
У циљу заштите животне средине, и утврђивања адекватних услова уређења 

простора и изградње објеката применити следеће мере: 
 

У циљу заштите вода и земљишта планирати: 
Изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних 

материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; контролисани прихват зауљене 
атмосферске воде и њихов предтретман у сепаратору масти и уља. 

 
У циљу заштите ваздуха: 
Централизован начин загревања објекта; уколико је могуће коришћење 

обновљиве енергије; озелењавање слободних површина итд. 
 
У циљу заштите од буке: 
Применити одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке, 

којима се обезбеђује да бука не прекорачује прописане граничне вредности у 
складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, 
бр.36/09 и 88/10) и важећим подзаконским актима. 

 
У току извођења грађевинских радова предвидети следеће мере заштите: 
Дефинисати посебне просторе за сакупљање, разврставање и привремено 

одлагање грађевинског и осталог отпадног материјала и обезбедити његову 
рециклажу и одлагање преко правног лица које има дозволу за управљање овом 
врстом отпада. 

 
 
 
 
 
 



 

2.6. УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ И ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 
 

Како је предметна парцела у власништву Општине Сокобања, постојеће зелене 
површине уређује ЈП „Зеленило-Сокобања“. Терен је у нагибу и прекривен је 
травнатим површинама. 

 
Овим Урбанистичким пројектом се утврђује локација објекта Трафо станица уз 

грађевинску линију на јужној страни парцеле тако да се већи део парцеле може 
користити као парковска површина што ће се уредити на основу посебног 
пројекта, а у овом пројекту је то обухваћено урбанистичким параметрима.  
 

Око објекта ТС планира се стаза од бетона, за манипулацију и приступ објекту, 
у ширини од 80цм и приступни плато у ширини 3,9 м, а околни простор се 
озелењава травнатом површином и ниским и средње високим растињем. 

 
Одводњавање површинских вода са зелених и застртих површина ускладити 

са нивелацијом саобраћајних површина и усмерити природним падом терена и 
риголама ка уличној – кишној канализацији. 

 
 
2.7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЛОКАЦИЈЕ 
 Терен је стабилан. Реон је повољан за било који вид урбанизације уз услов 
да се начин и дубина темељења новопројектованог објекта прилагоде геолошком 
саставу терена и његовим физичко-механичким карактеристикама. 
 
 

3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
 
Овај Урбанистички пројекат је основ за издавање Локацијских услова, у складу 

са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21).              

 
 

Одговорни урбаниста: 

 

______________________ 
Братислав Илић, д.и.а. 

број лиценце: 200 1186 09 
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TRAFOSTANICA EBB KTS1 - 1x1000 kVA, 10/0,4 kV

TRAFOSTANICA - Osnova postolja

Napomena: Tipsko rešenje prefabrikovane kompatibilne 
montažne trafostanice preuzeto sa sajta proizvođača
ELEKTROIZGRADNJA Bajina Bašta
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EilEKTPOMACTIMBYLINJA
CP61/13E

OrpaHaK ,Enerrpogvic-rpi46Nvtja 3ajeLiap"
Tpr ocnotiorieFba 37, 3ajeLiap

6poj: 200041-10.08-334385/2-2021
ftaTym: (;1 .12.2021. romme

AAAE9128976279711

„Sokolux gradnja" g.o.o
MmnagmHa ?KmaaHoBmtia 6p.32,

Coko6atta

11PETAMET: YCI101311 3a noTpe6e m3page yp6am1cTI.1gkor npojekTa 3a m3rpa1 iby IC 10/0,4

kV TC „11Dy6e rtmgviha" Ha kn 6p. 3555/45 KO Coko6aHoa, Oniumma Coko6at-ba

floBogo Bawer 3ax•reBa, Haw 6poj 20700-g-10.08-334385/1-2021 og 07.12.2021. rogoHe, y
Kojem Tp >km-re npeTxogHe ycnoBe 3a no-rpe6e vmpage yp6aHv1cToLiKor npojerra 3a w3rpagHpy TO
10/0,4 kV TO „rby6e goggia" KpajFbe care 1000 kVA Ha Ku 6p. 3555/45 KO CoKo6aFba, a npema
YroBopy o L43rpagFb1 Hegoc-rajyfunx EEO 6p. 20700-g-10.08-139369/2-2021 og 06.08.2021. o
AHeKcy y oBopa o mrpagFbo Hegoc-rajyritix EEO 6p. 20700-g-10.08-322460/1-2021 og 01.12.2021. ,
rogmHe, D6aBewTaBamo Bac cnegehe:
Ha npegme-rHoj naNeno He Hana3e ce HIAKBKBO enerrpoeHepre-rcKw o6jerro o BOg0BL4 Ha Koje 614
Tpe5anop6pa-rwrw na>KHDy npvi1v1Komm3BoT)ei-ba pagoBa.
06aBe3yie ce wHBec-rm-rop ga yKonoKo nponoKom w3BoTiel-ba pagoBa Hai/ale Ha nog3emHe
enerrpo 'Hepre-rcKe o6jerre, ogmax o6aBecTvi Cny>K6y 3a ogp>KaBaHDe EEO li MM y nocnoBHvnlo
CoKoba a.
ga 6m cennaHmpaHm o6jeKaT 11oBe3ao Ha 10 kV mpewy, noTpe6Ho je o3rpag1-rm:

RaocTpyKin 10 kV Ka6f1OBCKVI BO/ Og cnojHot.la Koje ce yrparyjy Ha 10 kV Ka6110BCKOM Bogy
TC, 10/0,4 kV „14api4Ha 1" - TO 10/0,4 kV „14apoHa 6" go bygyhe TO 10/0,4 kV „Tby6e
goivria" Ka6noBoma XHE 49-A 2x (3x150) mm2. Ka6noBcKe cnojmnie Ha Bogy TO 10/0,4 kV
„ apoHa 1" - TO 10/0,4 kV „14apinHa 6" yrpagyrry Ha mecry Hajonm>Kem naNenvi 3555/45 Ha
K joj ce rpagm HOBO TO. CBe npaBHo 1,4MOBIAIICKB ogHoce (npvi6aBrbal-be carnacHocTo
B acHoKa naintena npeKo Kojkix npena3o 10 kV Ka6noecKv1 Bog) pewaBa cTpaHKa 3a
n Tpe6e ,Enerrpogv1c-rpo6Noje Cp6mje" g.• e -grpa,L .
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